
LEYENDA 

PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Espacio exterior seguro (EES):

Superficie de al menos 0,5 P m2 dentro de la zona
delimitada por un radio 0,1 P m de distancia desde
la salida del edificio.

Para salidas con P < 50personas el espacio exterior
seguro se entiende que es siempre suficiente.

Sup EES= XX.XX m2 >= XX.XX m2 (0.5 ꞏ P (m2))

Radio=XX.XXm = 0.1 ꞏ P (m)

Nota: En caso de que no se identifiquen las
asignaciones de salida en las puertas que recaen a
espacios exteriores seguros, se debe a que: 1. Los
espacios no coloreados tienen su salida resuelta
desde el propio recinto al que pertenecen. 2. No es
necesario calcular el espacio exterior seguro. 3. No
se producen hipótesis de bloqueo de salida en esos
espacios

R=0.1 ꞏ P 

Radio m

Superficie EES >= 0.5 ꞏ P (m2)

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos 
y de mobiliario.

Zonas ocupables            

Revestimientos de techos y paredes: C-s2, d0
Revestimientos de suelos: EFL 

Pasillos y escaleras protegidos

Revestimientos de techos y paredes: B-s1, d0
Revestimientos de suelos: CFL – s1

Aparcamientos y recintos de riesgo especial

Revestimientos de techos y paredes: B-s1,d0
Revestimientos de suelos: BFL -s1

Espacios ocultos no estancos (patinillos, falsos techos, suelos 
elevados (no en viviendas) etc, o que siendo estancos, 
contengan instalaciones susceptibles de iniciar o de propagar 
un incendio.

Revestimientos de techos y paredes: B - s3, d0
Revestimientos de suelos: BFL - s2*

En viviendas y establecimientos que no sean de pública 
concurrencia los elementos decorativos y mobiliario no 
precisan cumplir los requisitos indicados

Sup 26,36 m²
Conserj+repr

Ocupación 3 P
Densidad 10 m2/P

Sup 39,61 m²
Secretaría

Ocupación 4 P
Densidad 10 m2/P

Sup 8,48 m²
CPD-Rack secret

Ocupación 0 P
Densidad 0 m2/P

Sup 3,84 m²
Aseo adultos 01

Ocupación 1 P
Densidad 3 m2/P

Sup 2,52 m²
Aseo adultos 02

Ocupación 1 P
Densidad 3 m2/P

Sup 16,86 m²
Desp Dirección

Ocupación 2 P
Densidad 10 m2/P

Sup 15,46 m²
Desp Jef Estudios

Ocupación 2 P
Densidad 10 m2/P

Sup 49,88 m²
Sala profesores

Ocupación 5 P
Densidad 10 m2/P

Sup 12,95 m²
Sala visitas

Ocupación 3 P
Densidad 10 m2/P

Sup 25,60 m²
Alm. general

Ocupación 1 P
Densidad 40 m2/P

Sup 75,13 m²
Aula Inform(incl Rack)

Ocupación 25 P
Densidad 5 m2/P Sup 74,60 m²

Biblioteca

Ocupación 38 P
Densidad 2 m2/P

Sup 27,00 m²
Aula E especial

Ocupación 6 P
Densidad 5 m2/P

Sup 6,45 m²
Aseo E especial

Ocupación 0 P
Densidad 0 m2/P

Sup 35,63 m²
Aseos fem 00

Ocupación 12 P
Densidad 3 m2/P

Sup 33,37 m²
Aseos masc 00

Ocupación 12 P
Densidad 3 m2/P

Sup 2,81 m²
Ascensor P00

Ocupación 0 P
Densidad 0 m2/P

Sup 14,34 m²
Sala AMPA+AA

Ocupación 3 P
Densidad 5 m2/P

Sup 90,87 m²
Sala u múltip

Ocupación 91 P
Densidad 1 m2/P

Sup 280,01 m²
Comedor

Ocupación 180 P
Densidad 1,5 m2/P

Sup 10,52 m²
Alm u múltip

Ocupación 0 P
Densidad 40 m2/P

Sup 21,21 m²
Prep platos

Ocupación 2 P
Densidad 10 m2/P

Sup 25,18 m²
Aula apoyo i

Ocupación 13 P
Densidad 2 m2/P

Sup 61,79 m²
Sala u múltip i

Ocupación 63 P
Densidad 1 m2/P

Sup 15,58 m²
Sala eq doc i

Ocupación 2 P
Densidad 10 m2/P

Sup 11,84 m²
Circul i

Ocupación 0 P
Densidad 0 m2/P

Sup 3,62 m²
Alm rd i

Ocupación 0 P
Densidad 0 m2/P

Sup 5,09 m²
Rack i

Ocupación 0 P
Densidad 0 m2/P

Sup 4,43 m²
Aseo adultos i

Ocupación 1 P
Densidad 3 m2/P

Sup 9,10 m²
Aseos E Infantil 12

Ocupación 0 P
Densidad 0 m2/P

Sup 50,03 m²
Aula 01i

Ocupación 25 P
Densidad 2 m2/P

Sup 50,08 m²
Aula 02i

Ocupación 25 P
Densidad 2 m2/P

Sup 50,02 m²
Aula 03i

Ocupación 25 P
Densidad 2 m2/P

Sup 50,02 m²
Aula 04i

Ocupación 25 P
Densidad 2 m2/P

Sup 50,02 m²
Aula 05i

Ocupación 25 P
Densidad 2 m2/P

Sup 8,84 m²
Aseos E Infantil 56

Ocupación 0 P
Densidad 0 m2/P

Sup 8,99 m²
Aseos E Infantil 34

Ocupación 0 P
Densidad 0 m2/P

Sup 1,75 m²
C limp i

Ocupación 0 P
Densidad 0 m2/P

Sup 162,65 m²
Sala polideportiva

Ocupación 25 P
Densidad 5 m2/P

Sup 8,63 m²
C gral limpieza

Ocupación 0 P
Densidad 0 m2/P

Sup 3,11 m²
C basuras

Ocupación 0 P
Densidad 0 m2/P

Sup 6,28 m²
Almacén/C limp

Ocupación 0 P
Densidad 40 m2/P

Sup 6,63 m²
C grupo incendios

Ocupación 0 P
Densidad 0 m2/P

Sup 8,53 m²
C aguas y bombas calef

Ocupación 0 P
Densidad 0 m2/P

Sup 20,36 m²
Gr electr

Ocupación 0 P
Densidad 0 m2/P

Sup 10,50 m²
Desp prof gim

Ocupación 1 P
Densidad 10 m2/P

Sup 21,90 m²
Vest masc gim

Ocupación 6 P
Densidad 3 m2/P

Sup 22,10 m²
Vest fem gim

Ocupación 6 P
Densidad 3 m2/P

Sup 15,86 m²
Almacen

Ocupación 0 P
Densidad 40 m2/P

Sup 4,10 m²
Vest pers nd 01

Ocupación 0 P
Densidad 0 m2/P

Sup 11,80 m²
Aseos fem gim

Ocupación 5 P
Densidad 3 m2/P

Sup 9,31 m²
Aseos masc gim

Ocupación 5 P
Densidad 3 m2/P

Sup 50,34 m²
Aula 06i

Ocupación 25 P
Densidad 2 m2/P

Sup 46,48 m²
Z cocción

Ocupación 5 P
Densidad 10 m2/P

Sup 26,45 m²
Lav platos

Ocupación 3 P
Densidad 10 m2/P

Sup 9,24 m²
Despensa

Ocupación 0 P
Densidad 0 m2/P

Sup 4,43 m²
Vestíb coc

Ocupación 0 P
Densidad 0 m2/P

Sup 4,21 m²
Vest coc 01

Ocupación 0 P
Densidad 0 m2/P

Sup 4,11 m²
Vest coc 02

Ocupación 0 P
Densidad 0 m2/P

Sup 8,66 m²
C basuras coc

Ocupación 0 P
Densidad 0 m2/P

Sup 21,29 m²
Circulac z serv grales

Ocupación 0 P
Densidad 0 m2/P

Sup 12,65 m²
00-Escalera 01

Ocupación 0 P
Densidad 0 m2/P

Sup 7,62 m²
00-Escalera 02

Ocupación 0 P
Densidad 0 m2/P

Sup 43,20 m²
Circul z bibliot

Ocupación 4 P
Densidad 10 m2/P

Sup 22,96 m²
Circul z profes

Ocupación 2 P
Densidad 10 m2/P

Sup 50,15 m²
Circul z. secretaría

Ocupación 5 P
Densidad 10 m2/P

Sup 19,46 m²
Circul interno admón

Ocupación 2 P
Densidad 10 m2/P

S05

S08

S06

S07

S10

S12

Sup 85,02 m²
Hall

Ocupación 8 P
Densidad 10 m2/P

S09

S11

Leyenda

Sector 01
Sector 02
C silo
C caldera
C eléctr
Gr electr
Z Cocción

Sup 10,12 m²
C electr

Ocupación 0 P
Densidad 0 m2/P

Sup 17,56 m²
Circul z acceso E02

Ocupación 2 P
Densidad 10 m2/P

P/200

Puerta
1,80 0,19 38

S12 0,00

P/200

Puerta
1,20 0,19 38

S11 38,00

P/200

Puerta
1,80 1,67 333

S08 49,00

P/200

Puerta
1,80 1,67 333

S07 44,00

P/200

Puerta
1,80 1,22 243

S09 180,00

P/200

Puerta
3,60 1,77 354

S06 0,00

P/200

Puerta
1,80 1,22 243

S10 63,00

P/200

Puerta
3,60 1,77 354

S05 114,00

25

25

25

25

2,01

25

25

25

Ra

Re=21<35m

Re=25.64<35m

Ra

Re=13<35m

Re=15<35m

Re=22.40<35m

Ra

Re=15.08<35m

Re=33.56<35m

Ra

Re=33.56<35m

Re=11.55<35m
Ra

Re=7<35m

R=0.1 ꞏ P ; P= 114; R=11.4

11,40

R=0.1 ꞏ P ; P= 180; R=18

18,00

Superficie EES 02 >= 0.5 ꞏ 114 (m2) = 
57m2 necesario - Sup obtenida 
grafiada= 117m2

Superficie EES 02 >= 0.5 ꞏ 180 (m2) = 
90m2 necesario - Sup obtenida 
grafiada= 412.98m2

Superficie EES 02 >= 0.5 ꞏ 
63 (m2) = 32m2 necesario -
Sup obtenida grafiada= 
40m2

S

S

S

S

S

SE

S

SE

S

S

S

S

S

S

S

S

S

SS

S
S

Sup 4,84 m²
Vest prof gim

Ocupación 0 P
Densidad 10 m2/P

1,60

1,79

1,68

E

E

Sup 5,00 m²
RS

Ocupación 0 P
Densidad 0 m2/P

Sup 10,63 m²
Archivo secret

Ocupación 0 P
Densidad 40 m2/P

E

E

E

E

E

E

S

S

E

E

E

E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE E

E

E

E
E

E E

E E

E E

S S

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

25

25

E

E

25
E

E

E

E

E

E

2,00
1,

50

E

E

E

EE

E

Sup 3,01 m²
Vestíb ind z cocción

Ocupación 0 P
Densidad 0 m2/P

Ra01=17.60<50m

Ra02=19.02<50m

Superficie EES 02 >= 0.5 ꞏ 
63 (m2) = 32m2 necesario -
Sup obtenida grafiada= 
40m2

R=0.1 ꞏ P ; P= 63; R=6.3
6,30

R
=0.1 ꞏ P ; P= 63; R

=6.3

6,30

Sup 15,79 m²
C silo

Ocupación 0 P
Densidad 0 m2/P

Sup 18,47 m²
C caldera

Ocupación 0 P
Densidad 0 m2/P

D
ep

ós
ito

 
in

ce
nd

io
s

LEYENDA 

PROTECCION CONTRA INCENDIOS
CUADRO ELÉCTRICO PRINCIPAL

CUADRO ELÉCTRICO SECUNDARIO

CENTRAL ACTIVACIÓN VENTILADORES

MECANISMO VENTILACIÓN FORZADA

DETECTOR TEMPERATURA

DETECTOR CO

DETECTOR GAS

EXTINTOR POLVO ABC EN PARED

EXTINTOR CO2 EN PARED

CENTRAL PCI

SIRENA ACÚSTICA

BASE PARA SIRENA INTERIOR

PULSADOR DE ALARMA

DETECTOR ÓPTICO-TÉRMICO

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

DETECTOR ÓPTICO HUMOS

ROCIADOR

BOCA INCENDIO EQUIPADA 25mm

BOCA INCENDIO EQUIPADA 45mm

PLANO DE EVACUACIÓN

HIDRANTE EXTERIOR

LUMINARIA DE EMERGENCIA

SALIDA

SISTEMA AUTOMÁTICO EXTINCIÓN

SALIDA DE EMERGENCIA

SIN SALIDA

SEÑALIZACIÓN SENTIDO EVACUACIÓN

ZONA DE REFUGIO

RECORRIDO EVACUACIÓN

RECORRIDO EVACUACIÓN ALTERNATIVO

ORIGEN EVACUACIÓN

ALCANCE BIE

R/EI-30 DEL ELEMENTO GRAFIADO

R/EI-60 DEL ELEMENTO GRAFIADO

R/EI-90 DEL ELEMENTO GRAFIADO

R/EI-120 DEL ELEMENTO GRAFIADO

R/EI-180 DEL ELEMENTO GRAFIADO

Nota: Las zonas de refugio se señalizarán mediante
diferente color del pavimento, según directrices de
la D.F.

P/200

Puerta

Dimensión de puerta según proyecto

Dimensión de cálculo mínimo ancho paso por conjunto puerta

Número de personas evacuadas condiciones bloqueo

Nombre de salida

Número de personas evacuadas condiciones normales

0,00 0,00 0

S__ 0,00

CENTRAL
CO

CO

C-PCI

OPT-TER

TERMICO

OPTICO

25

45

E

S
SE
SS

Re
Ra

ZR

P/160

Paso

Dimensión de paso según proyecto

Dimensión de cálculo mínimo ancho paso 

Número de personas evacuadas condiciones bloqueo

Nombre de salida

Número de personas evacuadas condiciones normales

0,00 0,00 0

0,00

1886,46 m²
P00-Sector 01-Primaria

22,87 m²
Gr electr

11,98 m²
C electr

19,49 m²
C caldera

23,56 m²
C silo

28,06 m²
Z cocción

126,74 m²
P00-Sector 02-Infantil 12

126,52 m²
P00-Sector 02-Infantil 34

127,21 m²
P00-Sector 02-Infantil 56

Leyenda

C caldera
C electr
C silo
Gr electr
Sector 01
Sector 02
Z cocción

plano nº

La Propiedad

fecha  de firma de proyecto 
escala

Enrique Romero Payá

Firma técnico autor

AECO
aecoestudio.com

estudio

TODOS LOS ELEMENTOS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS SATISFARAN Y CUMPLIRAN LAS EXIGENCIAS MARCADAS POR EL CTE

LAS DIMENSIONES PUEDEN SUFRIR LIGERAS VARIACIONES COMO CONSECUENCIA DE POSIBLES MODIFICACIONES PROGRAMATICAS, NTEGRACION DE SUPERFICIES PARA INSTALACIONES Y REAJUSTE DE LAS 
SECCIONES ESTRUCTURALES. TODAS LAS DIMENSIONES EN LOS PLANOS QUEDAN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA.  EN CASO DE ENCONTRAR UN ERROR EN LOS PLANOS, ESTE DEBE 
SER NOTIFICADO
LAS CANTIDADES UNITARIAS INDICADAS EN PLANILLAS COMPLEMENTARIAS O PLANOS DE DETALLE, SE MENCIONAN A TITULO INFORMATIVO. EL COMPUTO DEFINITIVO SERA REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE 
ACUERDO A PLANO DE REPLANTO GENERAL. LAS INFORMACIONES RECOGIDAS EN LOS PLANOS SON INDICATIVAS RESPECTO A LAS INSTALACIONES A PRESUPUESTAR Y EL OFERENTE SERA EL RESPONSABLE DE SU 
CORRECTA EJECUCION Y DE SU ADAPTACION A LAS NORMAS VIGENTES Y A LAS POSIBLES INSTALACIONES EXISTENTES, COMO TAMBIEN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONJUNTO.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE ES AUTOR EL ARQUITECTO. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS,  REQUERIRÁ LA 
PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL MISMO, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO, SEGÚN LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Colegiado nº 7.927 CTAV

Empresa contratista del proyecto

AECOestudio partners, s.l.
B-98.790.082

Arquitecto

AECOestudio ©

LAS MEDIDAS INDICADAS SON APROXIMADAS Y SE ADAPTARÁN A LAS DIMEN SIONES REALES DE LA ESTANCIA SEGÚN LA REALIDAD DE LA OBRA. 

Como se indica

B15

JSI-00-PLANTA BAJA

Urb Pla de la
Venta-Gilet(Valencia)-SRPP(S-2-3.1D)

Proyecto de CEIP nº2 de Gilet

noviembre de 2.019

DOC036
JUSTIFICACION DBSI

1 : 200
00 Planta baja-JSI

_Incendios-Ocupación-Por departamentos-P00-MEM DBSI+JSI

Nombre
Ocupación

DBSI

Densidad
de

ocupación Área

Sala AMPA+AA 3 5 14,34 m²
Sala profesores 5 10 49,88 m²
Sala visitas 3 10 12,95 m²
Secretaría 4 10 39,61 m²
C) Servicios generales
Alm. general 1 40 25,60 m²
Almacén/C limp 0 40 6,28 m²
Ascensor P00 0 0 2,81 m²
C aguas y bombas calef 0 0 8,53 m²
C basuras 0 0 3,11 m²
C caldera 0 0 18,47 m²
C electr 0 0 10,12 m²
C gral limpieza 0 0 8,63 m²
C grupo incendios 0 0 6,63 m²
C silo 0 0 15,79 m²
CPD-Rack secret 0 0 8,48 m²
Gr electr 0 0 20,36 m²
Rack i 0 0 5,09 m²
RS 0 0 5,00 m²
Vest pers nd 01 0 0 4,10 m²
Vest pers nd 02 0 0 4,30 m²
D) Espacios y/o usos complementarios
C basuras coc 0 0 8,66 m²
Comedor 180 1,5 280,01 m²
Despensa 0 0 9,24 m²
Lav platos 3 10 26,45 m²
Prep platos 2 10 21,21 m²
Vest coc 01 0 0 4,21 m²
Vest coc 02 0 0 4,11 m²
Vestíb coc 0 0 4,43 m²
Vestíb ind z cocción 0 0 3,01 m²
Z cocción 5 10 46,48 m²
Z) Circulaciones
00-Escalera 01 0 0 12,65 m²
00-Escalera 02 0 0 7,62 m²
Circul i 0 0 11,84 m²
Circul interno admón 2 10 19,46 m²
Circul z acceso E02 2 10 17,56 m²
Circul z bibliot 4 10 43,20 m²
Circul z profes 2 10 22,96 m²
Circul z visitas 4 10 3,26 m²
Circul z. secretaría 5 10 50,15 m²
Circulac z serv grales 0 0 21,29 m²
Hall 8 10 85,02 m²

703
Total ocupación 703

_Incendios-Ocupación-Por departamentos-P00-MEM DBSI+JSI

Nombre
Ocupación

DBSI

Densidad
de

ocupación Área

00 Planta baja
A.a) Aulas generales, polivalentes, para actividades del proceso
enseñanza-aprendizaje, teóricas
Aula 01i 25 2 50,03 m²
Aula 02i 25 2 50,08 m²
Aula 03i 25 2 50,02 m²
Aula 04i 25 2 50,02 m²
Aula 05i 25 2 50,02 m²
Aula 06i 25 2 50,34 m²
A.b) Aulas de pequeño grupo y/o de apoyo a la integración
Aula apoyo i 13 2 25,18 m²
Aula E especial 6 5 27,00 m²
A.c) Espacios  docentes específicos
Almacen 0 40 15,86 m²
Aseos fem gim 5 3 11,80 m²
Aseos masc gim 5 3 9,31 m²
Aula Inform(incl Rack) 25 5 75,13 m²
Desp prof gim 1 10 10,50 m²
Sala polideportiva 25 5 162,65 m²
Vest fem gim 6 3 22,10 m²
Vest masc gim 6 3 21,90 m²
Vest prof gim 0 10 4,84 m²
A.d) Espacios docentes comunes
Alm rd i 0 0 3,62 m²
Alm u múltip 0 40 10,52 m²
Biblioteca 38 2 74,60 m²
C limp i 0 0 1,75 m²
Sala eq doc i 2 10 15,58 m²
Sala u múltip 91 1 90,87 m²
Sala u múltip i 63 1 61,79 m²
A.e) Servicios higiénicos
Aseo E especial 0 0 6,45 m²
Aseos E Infantil 12 0 0 9,10 m²
Aseos E Infantil 34 0 0 8,99 m²
Aseos E Infantil 56 0 0 8,84 m²
Aseos fem 00 12 3 35,63 m²
Aseos masc 00 12 3 33,37 m²
B) Administración
Archivo secret 0 40 10,63 m²
Aseo adultos 01 1 3 3,84 m²
Aseo adultos 02 1 3 2,52 m²
Aseo adultos i 1 3 4,43 m²
Conserj+repr 3 10 26,36 m²
Desp Dirección 2 10 16,86 m²
Desp Jef Estudios 2 10 15,46 m²

1 : 500
00 Planta baja-JSI

_Incendios-Sectores de incendios-Por áreas-Listado-MEM DBSI+JSI

Nombre Área Sector de incendio

C caldera
C caldera 19,49 m² C caldera
C caldera 19,49 m²
C electr
C electr 11,98 m² C electr
C electr 11,98 m²
C silo
C silo 23,56 m² C silo
C silo 23,56 m²
Gr electr
Gr electr 22,87 m² Gr electr
Gr electr 22,87 m²
Sector 01
P01-Sector 01-Primaria 1376,86 m² Sector 01
P00-Sector 01-Primaria 1886,46 m² Sector 01
Sector 01 3263,32 m²
Sector 02
P00-Sector 02-Infantil 12 126,74 m² Sector 02
P00-Sector 02-Infantil 34 126,52 m² Sector 02
P00-Sector 02-Infantil 56 127,21 m² Sector 02
Sector 02 380,47 m²
Z cocción
Z cocción 28,06 m² Z cocción
Z cocción 28,06 m²
Total general 3749,75 m²
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